Spécification technique SMOE

1MOrecs

VILLE DE MORGES Installation intérieure GAZ

i . 830.4.15-ST
Dégagement a respecter autour du compteur
Réglementation: = Directives de la SSIGE
= Reéglement de distribution — Service du Gaz — Ville de Morges
A respecter: 1. Remplir la demande d'autorisation d'installer avant tout travail
2. Les dégagements autour du compteur
Hauteur =
A 1.5 m depuis
le sol fini.
100
Cotes: [mm]
KW Type Racc. m3/h A B C D
Maxi Pouces Max. [mm] [mm] [mm] [mm]
60 G4 1" 6 274 233 177 71
120 G6 1" 10 274 233 177 71
160 G 10 115" 16 370 382 191 85
250 G 16 15" 25 370 382 191 85
400 G 25 2" 40 469 457 289 138
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